. VALLEE D'AOSTE

> STRUCTURE

DETERMINA A CONTRARRE FORNITURE
(art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

L'intervento in oggetto & strettamente collegato agli interventi di
ripristino della Centrale di pressurizzazione Rete Idrica
Antincendio di Pont-Saint-Martin a seguito del sinistro/guasto del
11/04/2019. In particolare si rende necessario integrare le
lavorazioni di ripristino con gli interventi di seguito descritti, che
pur non essendo indispensabili, sono sicuramente migliorativi per
garantire una ulteriore sicurezza, con quanto gia definito in
progetto, per il controllo e la gestione del corretto funzionamento
della centrale di surpressione in oggetto. Gli interventi proposti
vengono individuati in: « Installazione di sistema di controllo
elettronico di livello acqua serbatoio con contatto di allarme
(Livello minimo e massimo) con collegamento al quadro elettrico
di gestione allarmi; « Istallazione di idrovalvole per applicazione
industriale per lo riempimento del serbatoio in sostituzione di
quelle esistenti e definite in progetto di cui una DN 100 flangiata
e l'altra DN 50 filettata; « Installazione Kit di fine corsa sulle
valvole di intercettazione interfacciato con quadretto allarmi per la
segnalazione dello stato della valvola (Aperto/chiuso) in centrale
con rimando del segnale al quadro generale allarmi; *
Installazione di sensore di livello presenza acqua in centrale di
surpressione con segnalazione sul quadro allarmi; « Installazione
di valvola a farfalla sulla derivazione sul collegamento con I'anello
antincendio esterno per consentire le operazioni di manutenzione
evitando lo svuotamento dell’acqua di tutto I'impianto.

1. CONTROLO DI LIVELLO ELETTRONICO ACQUA IN VASCA
« Fornitura e posa in opera di controllo di livello elettronico da
introdurre all'interno della vasca integrato con contatto di allarme
livelli Minimo e massimo, collegato a quadro elettrico allarmi per
la sua gestione. 2. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROVALVOLE PER APPLICAZIONE INDIUSTRIALE « Fornitura
e posa in opera di una idrovalvola DN 100 flangiata ed una
idrovalvola DN 50 filettata sulle tubazioni di reintegra acqua in
vasca; 3. KIT DI FINE CORSA VALVOLE DI
INTERCETTAZIONE PREVISTE SULL'IMPIANTO ESISTENTE «
Fornitura e posa in opera o sola posa in opera di kit di fine corsa
sulle quatto valvole di intercettazione compreso quadretto di
segnalazione allarmi per la definizione dello stato della valvola
Aperta o chiusa; 4. SENSORE DI PRESENZA ACQUA IN
CENTRALE -« Fornitura e posa in opera di sensore di presenza
acqua in centrale collegato con il quadro allarmi esistente; 5.
VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA - Fornitura e posa in opera
di valvola di intercettazione a farfalla DN 80 flangiata completa di
box di fine corsa, taglio della tubazione esitente installazione
contro flange.

Oggetto:

Breve descrizione della fornitura:

Importo: Euro 5.210,00 (IVA esclusa)
Copertura Finanziaria: Budget area Innovazione approvato il 19/03/2019
Criteri di selezione degli operatori economici: T -

(in base agli importi a base d'asta)

Tenuto conto che l'intervento in oggetto deve necessariamente
essere realizzato contestualmente all'intervento di ripristino della
centrale di pressurizzazione di cui al sinistro del 11/04/2019,
conseguentemente ci si avvale dell'operatore economico che, in
fase di realizzazione dell'appalto aveva a suo tempo realizzato
l'impianto. in particolare la ditta “CED Impianti” a seguito
dell'allagamento ha fatto rimuovere e trasportare le
apparecchiature di centrale nell'officina della ditta “SASSO s.r.l.”
autorizzata Grundfos; la ditta “SASSO s.r.l." ha gia effettuato i

Indicare le ragioni della séel'té‘c'l'éi\fomitore: primi interventi di revisione e ripristino quali: Rimozione del
(rif. 36,co. 2, lett. a) affidamento diretto e 32,c0.2 del d.Igs. gruppo di pompaggio con scollegamento di tutte le parti
502016esmi) meccaniche ed eleftriche ner consentire il trasnorto e ricovera
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presso l'officina “Sasso s.r.l.”; Smontaggio della componentistica
elettrica ed idraulica delle elettropompe e del motore endotermico
per eliminare tutta 'acqua presente in tutti i componenti per
salvaguardarli da possibili fenomeni di ossidazione; Revisione
totale del motore endotermico Diesel VM D703EO come definito
nella valutazione economica. La ditta “SASSO s.r.l.” garantisce di
poter procedere correttamente con la revisione del gruppo
antincendio e per la quale sara emessa a fine intervento la
regolare garanzia.

Criterio di selezione delle offerte: Affidamento
(ai sensi dell'art. 95,commi 2,3 e 4 del d.Igs. 50/2016) diretto

Criterio di valutazione dell'Offerta economicamente piu
vantaggiosa:
(ai sensi degli art. 95,comma 3, d.Igs. 50/2016)

Individuazione degli Operatori Economici: Individuati dal Responsabile del Procedimento

Forme di pubblicita:

(Awviso di post-informazione: obbligatorio per importi lavori Pubblicazione art. 1 comma 32 legge 190/2012 e ss.mm.ii.;
maggiori e/o uguali a € 40.000; servizi e forniture maggiori e/o (trasparenza - anticorruzione)

uguali € 20.000)

Bando, Disciplinare di gara, DGUE:

Contratto:

(ai sensi dell'art. 32, comma 14, d.Igs. 50/2016) Conferma d’ordine (affidamenti di importo < € 40.000)

anche se non allegata alla presente, si richiama integralmente: 1. La "Memoria Tecnica
Migliorie" Centrale di pressurizzazione a servizio dell'anello antincendio esistente ed

Altre informazioni e note: integrata nell'area industriale denominata Ex ILSSA VIOLA Comune di Pont Saint Martin
redatta dallo Studio STD Project Group di Torino, ing Guido Gaglione, protocollo in ingresso
608_SE del 23/07/2019;

Direttore dell'esecuzione del
contratto:
(Se diverso dal RUP)

Nomina:

Nomina e poteri:

Struttura Valle d’Aosta S.r.l.
Area Innovazione e Pépiniéres
Antonino Di Blasi

Firma:

Numero: 2092905379

Firma:

CUP: Numero: Data:

Firma:
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